
(*

*ei***
euro inspekt

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasn ik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorkovanJa:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku:

Uslovi sredine:

Uslovt transporta:

L t.20.01

Sarajevo, 21.03.2022.

Voda iz desme

J,P. "Komunalac" d.d., Gradadac

802122

J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaideviia 114, Gradadac;

z-802122

802-1122

Lokalitet: eesma BeSi6 Sedika

')BAS EN tso '19458:2008

Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

2x250ml

15.03.2022 Vrijemeuzorkovanja:'10:30

Temperaturia friZidera: 5,3'C

Napomena:

'} 
Akreditovana met 

-BAS EN 15o.',lEC 17025

Admir Rasti6, ing.

EURO INSPEKT d.o...
p.j. <real INSPEKT> Sarajevo

OJ Laboratortja

Adresa: H. Kre5evljakovi6a I 6-1 8, Sarajevo

ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 0107 t458
Matidni registracijriki broj : 2032 1 I 56

Kantonalni sud Sarajevo: MP.B SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 59:\

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU BR. 802.1122

o 'ffi$illlSP[ilJ'^i

lzvjeStaj se ne smije umnoZavati,
OB-03-32/lzdanjre 2

- Kraj izvje5taja -

osim kao cielina, bez odobrenja laboratorije.Rezultati analize s;e odnose na
str. 1/1ispitani uzorak.



***iei EURO INSPEKT doo
pj. <real INSPEKT> Sarajevo

***
euro inspekt

OJ Laboratoija

Adresa: H. Kre5evljakovida I 6-1 8, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijski broj: 203211 56
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 802-11112

Naziv uzorka: Voda iz desme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradadac

Broj zahtijeva/naloga: 802122

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Grada5devi6a1l4, Gradadac

Zapisnik o uzork,ovanju: 2-802122

IBN: 802-1122

Porijeklo uzorka:

Oblik ikolidina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - lzvje5tajo uzorkovanju br. 802-1l2t\

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali oodaci o uzorku: Lokalitet: Cesma BeSi6 Sedika

Datum prijema:

15.03.2022.

Uzeto u postupak:

15.03.2022.

lspitivanje zavrSeno:

18.03.2022.

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.

OB-03-31/ lzdanie 3 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak. Str.1/2



EURO INSPEKT doo
pJ. <real INSPEKT> Sarajevo

OJ Laboratorrja
euro inspekt

Adresa: H. Kre5evljakovi6a 16-18, Sarajevo
ID broj: 42003300t20001
Poreski broi: 01071458
Matidni registracijski tuoj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-lB0l

e-mail : inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz desme

IBN'.802-1122

lspitivani parametar Mjerna
jedinica Metoda

Mjerna
nesigurnost

Rezultat a)DV

11 I

t)Ukupan broj aerrobnih

bakteriia na 22oo
cfu/ml BAS EN tSO 6222"2003

ntsu
izolovane

100

')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37oC

cfu/ml BAS EN tSO 6222'.2003
NISU

izolovane
20

')Ukupne koliformne
bakteriie

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-'l:2015
n tsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

'/Fekalne koliformne
bakterije (Escherichia coli )

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-1:2015
n tsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

3)Enterokoki cfu/l00 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) Clostridium pertrigens cfu/50 ml BAS EN 26461-2'.2003
n tsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) Pseudomon as aeruginosa cfu/100 ml BAS EN ISO '16266:2009 ntsu
izolovane

Nisu
dozvoljene

u,u,t) TZJAVA o USKLADENoSTt:

Saraievo. 21,03.2Q22.

lspitivarri parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijimar
specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(SluZbeniglasnikBi 40110,43110,30112,62117).

ZA Tehnidki ruk odilac

Sultano,ri6,

veterinar

Napomene Mjerna nesigurnost je pro5irena

'/ Podugovorena analiza
3) Akreditovana metoda
o) Dozvoljena vrijednost
u) lziava o uskladenosti je formirana nebinarnim pravilom odludivanja sa

upotrebom zaStitnog pojasa
u) lziava o uskladenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za proSirenu mjernu nesigurnost

')l4ava o uskladenosti je dio akreditovanog podrucja za pararnetre

isoitane akreditovanim metodama
o) Neakreditovana metoda

L t-20-01

- Kraj izvjeStaja-

lzvjeStaj se ne smije umnoZavaii, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak.O8-03-31/lzdanie 3 Slr.2l2



euro inspekt

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahti.leva/naloga:

Korisnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka.

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku:

Uslovi sredine:

Uslovi transporta:

Napomena:

1)Akreditovana metooa

2x250 ml

15.03.2022.

Temperatura friZidera: 5,3 'C

Vrijemeuzorkovanja: 10:30

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU BR. 802.2122

Voda iz desnre

J,P. "Komunalac" d,d., Gradadac

802t22

J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Grada5ceviiaI14, Gradadac;

2-802122

802-2t22

Lokalitet: BP Hifa Petrol

')BAS EN tso 194s8:2oo8

Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

EURO INSPEKT do'
pj. <real INSPEKT> Sarajevo

OJ Laboratorlja

Adresa: H. Kre5evljakoviia l6-18, Sarajevo
ID broi: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracij ski broj: 203211 5 6

Kantonalni sud Sarajevo:MRB SU 1-1801

e-mail : inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax; +387 33 206 59.t

i6ki ruko
BAS EN tSOjlEC ',I7025

L | -20.01

Sarajevo, 21 .Ct3.2022.

Admir Rastic, ing.

lzvje5taj se ne smije
OB-O3-32llzdanie 2

- Kraj izvje5taja -

umno2avati, osinr kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.Rezultati analize se odnose na

isoitani uzorak. str. 1/1



Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju: Z-802122

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 802.21'12

Voda iz desme

J.P, "Komunalac" d.d., Gradadac

802t22

J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Grada5deviia114, Gradadac

IBN:

Porijeklo uzorka'.

Datum proizvodnje:

Ostali podaci o uzorku:

802-2t22

Lokalitet: BP Hifa Petrol

Oblik i kolidina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - lzvjeStaj o uzorkovanju br. 802-2l2tL

Rok trajanja:

Datum prijema:

15.03.20'22.

Uzeto u postupak:

15.03.2022.

lspitivanje zavrSeno:

18.03.2022.

EURO INSPEKT do'
pj. ceal INSPEKT> Sarajevo

OJ Laboratorrja

Adresa: H. Kreievljakovida 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreskr broj: 01071458
Matidni registracij ski broj: 203211 5 6

Kantonalni sud Saraievo: MRB SU 1-1801

e-mail : inspekt@bih.ne1.ba

Tel.: +387 33 206 69'9
Fax: +387 33 206 59.3

lzvje$taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije

OB-03-31/ lzdanie 3 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak. Str,1/2



REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz desme

IBN 802-2122

EURO INSPEKT doo
pj. <real INSPEKT> Sarajevo

OJ Laboratorrja

Adresa: H. Kre5evljakoviia l6-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijski broj : 2032 I 1 55
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail : inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

lspitivani parametar Mjerna
jedinica Metoda

Mjerna
nesigurnost

Rezultat o)DV

h1

t)Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 22oC

cfu/m BAS EN tSO 6222"2003
nlsu

izolovane
100

t)Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37o(l

cfu/ml BAS EN ISO 6222:2003
ntsu

izolovane
20

')Ukupne koliforrnne
bakterije

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-1 :2015
n lsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

'/Fekalne kolrformne
bakterije (Esche rich i a coli )

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-1:2015
NISU

izolovane
Nisu

dozvoljene

3)Enterokoki cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
NISU

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) Ctostridiu m perfrigens cfu/50 ml BAS EN 26461-2"2003
n tsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) Pseudomon as aeruginosa cfu/100 ml BAS EN ISO'16266:2009
ntsu

rzolovane
Nisu

dozvoljene
5,6'7) TZJAVA o USKLADENoSTl:

Sarajevo, 21.03.2022.

BAS EN ISO/IEC 17025

Ll-20-01

lspitivani parametri na uzorku su uskladeni sa krtterijimar

specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pt6e

(SluZbeni glasnik BiH br 40110, 43110, 30112, 62117).

Mjerna nesigu rnost j'6'proSirena

') Podugovorena analiza

'' Akreditovana metoda
o) Dozvoljena vrijednost
uJ l4ava o uskladenosti je formirana nebinarnim pravilom odlurdivanja sa

upotrebom za5titnog pojasa
u) lzlava o uskladenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za pro5irenu mjernu nesigurnost

')l4ava o uskladenosti je dio akreditovanog podru6ja za parat'netre

ispitane akreditovanim metodama
o) Neakreditovana metooa

Meh Sultano'uic,

- Kraj izvje5taja-

lzvjeStaj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije

Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak.O8-03-31/lzdanie 3 Slr.2l2



*
*
*
*

*a
ei EURO INSPEKT doc,

pj <real INSPEKT> Sarajevo
OJ Laboratonjatk**

euro inspekt

Adresa: H. Kre5evljakoviia I 6-l 8, Sarajevo
ID broj: 420An0020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijski broj : 2032 I I 56
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 691)

Fax: +387 33 206 59'.\

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijevainaloga:

Korisnik/vlasn ik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovianja:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku:

Uslovi sredine:

Uslovi transporta:

Napomena:

1)Akreditovana metooa

2x250ml

15,03.2022.

Temperatura friZidera: 5,3 'C

Vrijemeuzorkovanja: 10:30

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU BR. 802-3122

Voda iz desnre

J.P. "Komunillac" d.d., Gradadac

802t22

J, P. "Komunialac" d. d,, H useina Kapetana G rada5devida 1 1 4, Gradadac:

z-802t22

6VZ-Jl ZZ

Lokalitet: Restoran Hazna

')BAS EN tSo 19458:2008

Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

idki ruk
BAS EN tSO,',lEC 1702s

L | -20-01

Saraievo, 21.A3.2022,

, dipl. veterinar

: Rukovodilaclaboratorije

lzvje5taj se ne smije umnoZavati,
OB-03-32/lzdanje 2

- Kraj izvleStaja -

osinr kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.Rezultati analize se odnose na
str, '1l1

ispitani uzozk.



*** EURO INSPEKT doo*
*
*

*
* p j. <real INSPEKTD

OJ Laborato
Sarajevo
nja

euro inspekt

Adresa: H. Kre5evljakovi6a 1 6-1 8, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracij ski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.nel.ba

Tel.: +387 33 206 69'9
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 802-31122

Naziv uzorka: Voda iz desme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradadac

Broj zahtijeva/naloga: 802122

Korisnik/vlasnik: J,P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Grada5devicall4, Gradadac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-802122

IBN: 802-3122

Porijeklo uzorka:

Oblik i kolidina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - lzvje$taj o uzorkovanju br. 802-3l2t|

Datum proizvodnje:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran Hazna

Rok trajanja: -

Datum prijr-'ma:

15.03.2022.

Uzeto u postupak:

15.03.2022.

lspitivanje zavr5eno:

18,03.2022.

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.

OB-03-31/ lzdanje 3 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak. Str.1/2



***Jei
**

EURO INSPEKT doo
pj. <real INSPEKT> Sarajevo

OJ Laborctorrja***
euro inspekt

Adresa: H. Kre5evlljakovi6a 16-18, Sarajevo
ID broj : 42003300i20001
Poreski broj: 0107 t458
Matidni registracij r;ki br oj: 203211 5 6
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail : inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 69t,
Fax: +387 33 206 59:\

lspitivani parametar Mjerna
jedinica Metoda

Mjerna
nesigurnost

Rezultat o)DV

fl1
3)Ukupan broj aerobnih
bakteriia na22oCi

cfu/ml BAS EN tSO 6222'.2003
ntsu

izolovane
100

')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37oCi

cfu/ml BAS EN ISO 6222:2003 ntsu
izolovane

20

t)Ukupne koliformne
bakterije

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-1:20'15
NISU

izolovane
Nisu

dozvoljene

"/Fekalne koliformne
bakterije (Escherich ia coli )

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-'1:20'15
n lsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

3)Enterokoki cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
nlsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) 
Clostridiu m perfrigens cfu/S0 ml BAS EN 26461-22003 ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

Rt -- FSe U domon as ae ru q tnosa cfu/'100 ml BAS EN ISO '16266:2009 nisu
izolovane

Nisu
dozvoljene

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz desme

lBN"802-3122

5'''t) TZJAVA o usKLADENosr: lspitivani parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijima
specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vorle za pice
(SluZbeni glasnik BiH br 40110, 43110, 30112, 62117).

Saraievo. 21.03,2022.

'.: ' ''' dipl. veterinar

Lt-20-01

'' Pod ugovorena analiza
3) Akreditovana metoda
a) Dozvoljena vrijednost
5t , ,"' l4ava cr uskladenosti je formirana nebinarnim pravilom odlui;ivanja sa
upotreborn za5titnog pojasa
6\,")llava o usklaclenosti je bazirana na 95 %{noj vjerovatnoci prokrivanja

za pro5irenu mjernu nesigurnost
7\,''l4ava o uskladenosti je dio akreditovanog podrudja za parametre
ispitane akreditovanim metodama
o) Neakreditovana metoda

ZA Tehni6ki rukovodilac

- Kraj izvjeStaja-

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
Rezultati analize se odnose na isoitani uzorak.O8-03-31/lzdanie 3 Slr.2l2



***Jei
**

EURO INSPEKT doo
<real INSPEKT> Saraj evo

OJ Laboratortja

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 691)

Fax: +387 33 206 59:\

pJ.
***

euro inspekt

Adresa: H. Kre5evlljakovida 16-18, Sarajevo
ID broj : 420033002000 I
Poreski broj: 01071458
Matidni registracij ski broj: 2A321156
Kantonalni sud Sat'aievo: MRB SU 1-1801

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU BR. 802.4122

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovianja:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku:

Uslovi sredine:

Uslovi transportia:

Napomena:

1)Akreditovana metoda

Voda iz desme

J.P. "Komunalac" d,d.,

802t22

J.P. "Komunialac" d d.,

z-802122

802-4122

Lokalitet: BP Euro trans

')BAS EN tsro '19458:2008

Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

2x250 ml

15.03.2022. Vrijemeuzorkovanja:'10:30

Gradadac

Huseina Kapetana GradaSdevica 114, Gradadac;

Temperatura friZidera: 5,3 'C

idki ruko
BAS EN tSO,'lEC 17025

L | -20-01 diol. veterinar

Sarajevo, 21.A3.2022,

Admir Rastic, ing.

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.Rezultatianalize se odnose na

OB-03-32llzdan1e2 ispitani uzorak. str' '1l1



***Jei
**

EURO INSPEKT do'
p j. rceal INSPEKT> Sarajevo

OJ Laboratorrja***
euro inspekt

Adresa: H. Kre5evljakoviia l6-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracij ski broj: 203211 5 6

Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 691)

Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 802.41212

Naziv uzorka: Voda iz desme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d,, Gradadac

Broj zahtijeva/naloga: 802122

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana GradaSdeviia 114, Gradadac

Zapisnik o uzorkovanju: 2-802122

IBN: 802-4122

Porijeklo uzorka:

Oblik i kolidina uzorka'. Uzorkovano od strane laboratorrje - lzvje5taj o uzorkovanju br. 802-4l2tL

Datum protzvodnje:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Euro trans

Rok trajanja: -

Datum prijema:

15.03.2022.

Uzeto u postupak:

15.03.2022.

lspitivanje zavr5eno:

18.03.2022.

lzvjestaj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije

OB-03-31/ lzdanie 3 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak. Str 1/2



Adresa: H, Kre5evljakoviia I 6-1 8, Sarajevo
ID broj:4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijr;ki broj: 20321156
Kantonalni sud Saraievo: MRB SU 1-1801

e-mail : inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 691)

Fax: +387 33 206 59.\

EURO INSPEKT doo
pj. <real INSPEKT> Sarajevo

OJ Laboratonja

REZULTATI

Naziv uzorka: Voda iz desme

IBN 802-4122

MIKROBIOLOSKE ANALIZE

lspitivani parametar
Mjerna

jedinica Metoda
Mjerna

nesigurnost
Rezultat o)DV

h1

')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 22oC

cfu/ml BAS EN tSO 6222"2003
ntsu

izolovane
'100

t)Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37o(l

cfu/m BAS EN tSO 6222"2003
NISU

izolovane
20

')Ukupne koliformne
bakteriie

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-1 :2015
NISU

izolovane
Nisu

dozvoljene

''Fekalne koliformne
bakterije (Esche rich i a col i )

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-'1:2015
ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

3)Enterokoki cfu/'100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) Clostridium perfrigens cfu/50 ml BAS EN 26461-2"2003
ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) Pseudomonas aeruginosa cfu/100 ml BAS EN ISO 16266:2009
ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene
5'u't) TzJAVA o USKLADENoSTt:

Sarajevo, 21 .Qt3.2022.

BASi EN tSO/lEC 17025

Lt-20-01

lspitivani parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijimet

specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(Slu2beni glasnik BiH br, 40110, 43110, 30112, 62117),

'/ Podugovore na analiza
3) Akreditovana metoda
o) Dozvoljena vrijednost

') l4ava o uskladenosli je formirana nebinarnim pravllom odh.rdivanja sa

upotrebom zaStitnog pojasa
u) l4ava o usklailenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za pro5irenu mjernu nesigurnost

')lzlaua o usklaclenosti je dio akredltovanog podrudja za paramel.re

ispitane akreditovanim metodama
o) Neakreditovana metooa

Tehnidki ruk

Meh Sultanovic,

Mjerna nesigurnost je pro5irena

- Kraj izvjeStaja-

lzvje$taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije

Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak.O8-03-31/lzdanje 3 Str.2l2


