
***

tei.t**
euro inspekt

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijev al naloga.

Korisnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku:

Uslovi sredine:

Uslovi transporta:

Napomena:

')Akreditovan

BAS EN tSO,rtEC .17025

Sarajevo, 01.08.2022,

2 x250 ml

26.07.2022.

Temperatura friZidera: 4,0'C

Vrijemeuzorkovanja: 09:'10

Voda iz desme

J.P. "f(omunalac" d.d,, Gradadac

2431t122

J.P. "Komunalac" d.d, Huseina Kapetana Grada56evi6a114, Gradadac

z-2431t22

2431-1t22

Lokalitet: TC Bingo

')BAS EN tso '19458:2008

Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

diol. veterinar

EURO INSPEKT doo
Sarajevo

OJ Laboratorrja

Adresa: H. Kre5evljakovi6a 1 6- I 8, Sarzrjevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijski broj: 2032115 6
Kantonalni sud Sarajevo:MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O UZORKOVAI{JU BR. 2431.'1122

ZA Tehnidki

ACCRTDITATIOT

Admir Rastic, ing.

- Klraj izvje5taja -

lzvjeStaj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije
Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak.OB-03-32/lzdanie 2 str.1/1



duro inspekt

EURO INSPEKT doo
Sar evo

OJ L oratorija

A(resa: H. Kre5evljakovi6a 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Popeski broj: 01071458
M{tidni registracij ski br oj: 2032115 6

K{ntonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2431.1122

Naziv uzorka: Voda iz desme

Nalogodavac: J.P, "Komunalac" d.d., Grada6ac

Brojzahtijeva/naloga: 2431122

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Grada5devida114, Gradadac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431122

IBN:

Porijeklo uzorka.

Oblik ikolidina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - lzvjeStaj o uzorkovanju br. 2431-1122

Datum proizvodnje: Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: TC Bingo

2431-1t22

Datum prijema:

26.07.2022.

Uzeto u postupak:

26.07.2022.

lspitivanje zavr5eno:

29.07.2022.

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije,
OB-03-31/ lzdanje 3 Rezultati analiire se odnose na ispitani uzorak. Str.1/2



Adresa: H. Kre5evljakovi6a 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreskr broj: 01071458
Matidni registracrjski broj: 20321156
Kantonalni sud Saraievo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

EURO INSPEKT doo
Sarajevo

CtJ Laborirtorija

REZULTATI

Naziv uzorka: Voda iz desme

lBN 2431-1122

MIKROBIOLOSKE ANALIZE

u'u't) TZJAVA o usKLADENosr: lspitivani parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijima
specil'iciranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(SluZbeni glasnik BiH br. 40110, 43110, 30112, 62117).

Sarajevo, 01.08.2022.

L l-20-01

BAS EN ISO/IEC 17025 Napomene: Mjerna nesigurnosl prosrrena

') Podrrgovore na analiza
s) Akreditovana metoda
o) Dozvoljena vrijednost

B
ACC

u) lzlava o uskladenosti je formirana nebinarnim pravilom odludivanja sa
upotrebom zaStitnog pojasa
u) lzlar,'a o usklaclenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja
za pro5irenu mjernu nesigurnost
1)lzlav'a o uskladenosti je dio akreditovanog podrudja za parametre
ispitarre akreditovanim metodama
o) Neakreditovana nretoqa

lspitivani parametar Mjerna
jedinica Metoda

Mjerna
nesigurnost

Rezultat o)DV

ll1

')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 22oC

cfu/ml BAS EN tSO 62:22"2003
n tsu

izolovane
100

')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37oC

cfu/ml BAS EN ISO 62:22"2003
n tsu

izolovane
20

')Ukupne koliformne
bakteriie

cfu/100 ml BAS E:N ISO 930U-'1:2015
n rsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

')Fekalne koliformne
bakterije (Escherich ia col i )

cfu/100 ml BAS E:N ISO 930U-1:2015
NISU

izolovane
Nisu

dozvoljene

3)Enterokoki cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) Clostridium perfrigens cfu/50 ml BAS EN 26461-2"2003
n tsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) 
Pse u domo n as ae ruq i nosa cfu/'100 ml BAS EN ISO '16266:2009 ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

Mehrn Sultanovic,

lzvjeStaj se
O8-03-31/lzdanje 3

- Kraj izvje5taja-

ner smije umnoZav;ati, osim kao cjelina, bez
Rezultati anali;ze se odnose na ispitani

odobrenja laboratorije
uzorak. Str.2l2



*** i ETTPfiTNSPEKT d.o.o

Adresa: H. Kre5evljakoviia 16-18, Sarajevo e-mail: inspekt@bih.net.ba
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijski broj:20321156 Tel.: +387 33 206 699
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801 Fax: +387 33 206 593

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga :

Korisnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka.

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku:

Uslovi sredine:

Uslovi transporta:

Napomena:

t)Akreditovana metooa

2x250 ml

26.07.2022.

Temperatura friZidera: 4,0"C

Vrijemeuzorkovanja: 09:10

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU BR. 2431.2122

Voda iz desme

J.P. "Komunalac" d,d,, Gradadac

2431t2t2

J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana GradaScevi6a 114, Gradacac

2-2431t22

z+J t-llzz

Lokalitet: BeSiC Sedika

')BAS EN lSo i94b8:2008

Premer planu uzorkovanja: PQ-03i20

BAS EN tSO,',tEc 17025

L | - 20-01

Sarajevo, 01.08.2022,

i Rukovodilac laboratorije

Mehmed S0ltanovic.

diol. veterinar

- Kraj izvje5taja -

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
Rezultati analiz:e se odnose na ispitani uzorak.OB-03-32/lzdanje 2 str. 1/1



*** |+.rl : EURO II{SPEKT doo
Sar evo

OJ Laborator a

Adresa: H. Kredevljakovida 16-l 8, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2431.2122

Naziv uzorka: Voda iz cesme

Nalogodavac: J,P. "Komunalac" d.d,, Gradadac

Brojzahtijeva/naloga: 2431122

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d,d., Huseina Kapetana Grada5devi6al14, Gradadac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431122

IBN: 2431-2122

Porijeklo uzorka:

Oblik i kolidina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - lzvjeStaj o uzorkovanju br. 2431-2122

Datum proizvodnje:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Be5ii Sedika

Rok trajanja: -

Datum prijema:

26.07.2022.

Uzeto u postupak:

26.07.2022.

lspitivanje zavrSeno:

29.07.2022,

lzvje5taj se ne smije umnoZavirti, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
OB-03-31/ lzdanje 3 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak. Str.'l12



EURO INSPEKT doo

CtJ Laboratoriia

Adresa: H. Kre5evljakovida 16-18, Sarerjevo
ID broj:4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

u'u't) TZJAVA o usKLADENosr:

Sarajevo, 01,08,2022.

inspekt@bih.net,ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

RE:ZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz desme

tBN.243'1-2122

lspitivani parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijima
specif iciranrm Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(SluZbeni glasnik BiH br. 401 1 0, 431 10, 301 12, 621 17 ).

Mehmed Sultanovic
dipl. veterinar

lspitivani parametar Mjerna
jedinica Metoda

Mjerna
nesigurnost

Rezultat o)DV

h1

')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 22oC

cfu/ml BAS EN ISO 6222:2003
nlsu

tzolovane
100

')Ukupan broj aerobnrh
bakteriia na 37oC

cfu/ml BAS EN tSO 6222.2003
n tsu

izolovane
20

t)Ukupne koliformne
bakterije

cfu/100 ml BAS E:N ISO 930i}-'1:2015
n lsu

izolovane
Nisu

dozvoljene
t)Fekalne koliformne
bakterije (Esche rich ia col i )

cfu/'l00 ml BAS E:N ISO 930U-'1:2015
ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

3)Enterokoki cfu/'100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
n isu

izolovane
N isu

dozvoljene

8) Clostridiu m perfrigens cfu/SO ml BAS E:N 26461-2'.2003
N ISU

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) Pseudomonas aeruqinosa cfu/100 ml BAS E:N ISO 16266:2009
N ISU

tzotovane
Nisu

dozvoljene

BAS EN ISO/IEC 17025 Naprrmene Mjerna nesigurnorst je proSirena

Lr-20-01

') Podugovore na analiza
3) Akreditovana metoda
a) Dozvoljena vrijednost

') lzjav'a o uskladenosti je formirana nebinarnirn pravilom odludivanja sa
upotrebom za5titnog pojasa
u) lzlav'a o uskladenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja
za proSirenu mjernu nesigurnost
7)l4av,a o uskladenosti je dio akreditovanog podrudja za parametre
ispitane akreditovanim metodama
or Neakrediiovana nretoda

- Kraj izvje5tarja-

lzvjeStaj se ner smije umnoZaviati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije
Rezultati analiz-e se odnose na ispitani uzorak.O8-03-31/lzdanje 3 Str.2l2



*** EURO IN{SPEKT doo*
*
*

*
*
* Sarajevo

OJ Laborator a***
euro inspekt

Adresa: H. Kre5evljakoviia 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo:MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJES]'AJ O UZORKOVANJU BR. 2431.3122

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku:

Uslovi sredine:

Uslovi transPorta:

Napomena:

L t -20-01

Sarajevo, 01.08,2022.

2x250 ml

26.07."2022.

Temperatura friZidera: 4,0'C

Vrijeme uzorkovanja: 09:10

Voda iz:desme

J.P. "Komunalac" d,d., Gradadac

2431122

J.P, "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaidevica 114, Gradadac

2-2431122

2431-3122

Lokalitr:t: TR Bedejac

')BAS EN tso 19458:2008

Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

1) nkreditovana me 

- 

,

Admir Rastic, ing.

ZA hnidki ruk

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.

OB-}3-32llzdanje2 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak. str. l/1



*** EURO INSPEKT do.ot
*
*

*
*
* Sar evo

OJ Laborator a***
euro inspekt

Adresa: H. Kre5evljakoviia 16-18, Sarajevo
ID broj; 4200330020001
Poieski broj: 01071458
Matidni registracijski broj: 20321156
IQtntonalni sud Sarajevo:MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2431.3122

Naziv uzorka: Voda iz desme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradadac

Brojzahtijeva/naloga: 2431122

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Grada5devidall4, Gradacac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431122

IBN: 2431-3122

Porijeklo uzorka',

Oblik i kolidina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - lzvje5taj o uzorkovanju br. 2431-3122

Datum proizvodnje:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: TR Bedejac

Rok trajanja: -

Datum prijema:

26.07.2022.

Uzeto u postupak:

26.07.2022.

lspitivanje zavrSeno:

29.07.2022,

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
OB-03-31/ lzdanje 3 Rezultati analizze se odnose na ispitani uzorak. Str.l/2



***

{ei
Mapidni registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

***
epro inspekt

Adtesa: H. Kre5evljakovi6a
ID broi: 4200330020001
Poreski broj: 01071458

Sarajevo

u'6't) TZJAVA o USKLADENo{iT|:

Saraievo. 01.08.2022

BAS EN ISO/IEC 17025

Lt-20-01

inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz desme

lBN 2431-3122

lspitiv;rni parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijima
specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pie,et

Mjerna nesigurnost je proSirena

'r Podugovorena analiza
3) Akreclitovana metoda
o) Dozv,cljena vrijednost
u) lz]av'a o uskladenosti je formirana nebinarnim pravilom odlucivarrja sa

upotrebom zaStitnog pojasa
u) lzlav,a o usklailenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za proilirenu mjernu nesigurnost

')l4aver o usklatlenosti je dio akreditovanog podrucja za parametre
ispitan,e akreditovanim metodama
or Neakreditovana metoda

EURO II\SPEKT doo
Sarajerro

OI Laboratorija

lspitivani parametar Mjerna
jedinica Metoda

Mjerna
nesigurnost

Rezultat o)DV

h1

Q)Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 22oC

cfu/ml BAS IEN lso 6222"2003
n tsu

izolovane
100

9)Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37oC

cfu/ml BAS EN ISO 6222"2003
n rsu

izolovane
20

9)Ukupne koliformne
bakteriie

cfu/ 100 ml BAS EN ISO 9308-1:2015
nisu

izolovane
Nisu

dozvoljene

e)Fekalne koliformne
bakterije (Escherichia coli )

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-1:2015
nrsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

9)Enterokoki cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
nlsu

rzolovane
Nisu

dozvoljenr:

?) Clostridiu m perfrigens cfu/50 ml BAS EN 26461-2'.2003
N ISU

izolovane
Nisu

dozvoljene

a) Pseudomon as aeruginosa cfu/100 ml BAS EN ISO 16266:2009
n tsu

izolovane
Itlisu

dozvoljene

- Kraj izvjeStaia-

lzvje5taj se ne smije umnoZaverti, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak.O8-03-31/lzdanje 3 Str.2l2



*** EURO I|{SPEKT d.o.o{ei Sar evo
OJ L oratorija***

euro inspekt

Adresa: H. Kre5evljakoviia 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracij ski broj: 203211 5 6

Kantonalni sud Sarajevo:MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisn ik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka.

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku:

Uslovi sredine:

Uslovi transporta:

Napomena:

1)Akreditovana metooa

2x250 ml

26.07.2022.

Temperatura friZidera: 4,0'C

Vrijemeuzorkovanja: 09:10

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU BR. 2431.4122

Voda iz desme

J.P. "Flomunalac" d.d,, Gradadac

2431122

J,P. "F(omunalac" d.d., Huseina Kapetana Grada5devica 114, Gradadac

z-2431t22

2431-4t22

Lokalitet: Restoran kod DZigija

.)BAS EN rso 19458:2008

Prema planu uzorkovanja: PQ-0li/20

BAS EN lSOjlEC 17025

Lt-20-01

Saraievo. 01.08.2022.

ZA Tehnicki ruko

kovodilac laboratoriie

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
OB-03-32/lzdanje 2 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak. str.'1l'1



** *
*
*
*

EURO II{SPEKT doo*
*
* Sar evo

OJ Laboratonja***
euro inspekt

Adresa: H. Kre5evljakoviia 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski brq: 01071458
Matidni registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo:MRB SU 1-1801

e-mail: inspeklt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2431.4122

Naziv uzorka: Voda iz desme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradadac

Brojzahtijeva/naloga: 24311221

Korisnik/vlasnik: J.P, "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana GradaSdevica 114, Gradadac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431122

IBN: 2431-4122

Porijeklo uzorka'.

Oblik i kolidina uzorka'. Uzorkovano od strane laboratorije - lzvje5taj o uzorkovanju br. 2431-4122

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran kori DZigija

Datum prijema:

26.07.2022.

Uzeto u poritupak:

26.07,2022,

lspitivanje zavrSeno:

29.07.2022.

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
OB-03-3'l/ lzdanje 3 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak. Str.'112



** * HUR"O INSPEKT doo*
-ft

*

t
*
* saraJevo

C)J Laborirtorija***
euro inspekt

Adresa: H. Kre5evljakovi6a 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracrjski broj: 2032115 6

Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspela@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATi UIXNOBIOLOSKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz cesme

t3N.2431-4122

lspitivani parametar Mljerna
jedinica Metoda

Mjerna
nesigurnost

Rezultat o)DV

11 
1

')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 22oC

cfu/ml BAS EN ISO 62i22:2003
ntsu

izolovane
100

t)Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37oC

cfu/ml BAS EN tSO 62'22'.2003
ntsu

izolovane
20

t)Ukupne koliformne
bakterije

cfu/100 ml BAS EN ISO 930u-1:20'15
NISU

izolovane
Nisu

doz:voljene
t)Fekalne koliformne
bakterije (Esch e rich ia col i )

cfu/l00 ml BAS EN ISO 930t1-1:2015
N ISU

izolovane
Nisu

dozvoljene

3)Enterokoki cfu/100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
n tsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) 
C iostrid i u m pe rfrig e n s cfu/SO ml BAS [:N 26461-2.2003 ntsu

izolovane
Nisu

dozvoljene

8) 
P se u domon a s aerug I nosa cfu/100 ml BAS EN ISO 16266:2009

n rsu

izolovane
Nisu

dozvoljene
u'u't) TZJAVA o usKLADENosl:

Sarajevo, 01.08.2022.

BAS EN ISOiIEC 17025

Ll-20-01

lspitivani parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijima
specif iciranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice
(SluZi'eni glasn.ik_BiH br..40/1 0, 43110, 30112, 62117).

ZA Tehnicki ruk

dipl. veterinar
Napr:mene: '/ Mjertra nesigurnorst je proSirena

') PodLrgovore na analiza
3) Akreditovana metoda
o) Dozv'oljena vrijednost
t) l4ava o uskladenosti je formirana nebinarnim pravilom odludivanja sa
upotrebom zaStitnog pojasa
u) lzlava o uskladenosti je bazirana na 95 %{noj vjerovatnoci pokrivanja
za proSirenu mjernu nesigurnost
7)l4avia o uskladenosti je dio akreditovanog podrudja za parametrer
ispitane akreditovanim metodama
or Neallreditovana metoda

i:i. ,r,55le'J0 ,.;l'

{l,-.r 1 .-.!1j, 1 .;"ll.''.1.,,,, *"-i;'.

-Kraj izvjeStaja-

lzvje5taj se ne smije umno2avati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije
Rezultati analiz:e se odnose na ispitani uzorak.O8-03-31/lzdanje 3 Str.2l2



***Jei
**

EUR0 INSPEKT doc,

***
euro inspekt

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kre5evljakovi6a 16-18, Saraj,svs

ID broi: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni re gistracij ski broj: 203211 5 6

Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-18t01

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanlu:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovanla:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum uzorkovanja:

Ostalr podaci o uzorku:

Uslovi sredine:

Uslovi transPorta:

Napomena:

2 x250 ml

01.08.2022

Temperatura frrZtderil: 5, 3'C

Vrijemeuzorkovanja: I'l:00

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU BR. 2537.1122

Voda iz: desme

J.P "Komunalac" d.d., Gradacac

2537 t22

J,P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradasdevida 114, Gradadac

2-2537122

2537-1122

Lokalitet: BP Belamionix

')BAS EN tso 19458:2008

Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

1) nreoitovana me 

-

BAS EN lSOrlEC 17025

L | -20-01

Sarajevo, 05.08.2022.

ffi:;ilh
\9.:i'="'"9

ZA Tehnicki

ehmed $ultanovic,

dipl. veterinar

Admir Rastic, ing.

lzvje5taj se ne smije umnoZal,ati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije

oB-}3-32llzdanje 2 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak str 1/1



EURO II{SPEKT doo
Sarajevo

O.l Laborator a
iei

***
euro inspekt

Adresa: H. Kre3evljakoviia 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracrj ski broj: 203211 5 6

Kantonalni sud Saraievo: MRB SU 1-1801

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

IBN:

Porijeklo uzorka.

Oblik i kolidina uzorka:

Datum proizvodnje:

Ostali oodaci o uzorku: Lokalitet: BP Belamionix

Datum prijema:

01.08.2022.

Uzeto u postupak:

01.08.2022.

inspekt@bih.net.ba

lspitivanje zavrSeno:

04.08.2022.

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2537.1122

Voda iz cesme

J.P. "Kc,munalac" d.d., Gradadac

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

2537-1122

Uzorkovano od strane laboratorije - lzvje5taj o uzorkovanju br. 2537-1122

Rok trajanja:

Brojzahtijeva/naloga: 25371221"

Korisn ik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Katpetana Grada5cevida 114, Gradadac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2537122

lzvjeStaj se ner smije umnoZavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
OB-03-31/ lzdanie 3 Rezultati anali;ze se odnose na ispitani uzorak. Str.1/2



EtIRtO II\SPEKT doo
Sarajevo

O"l Laboratorija
{ei

***
edro inspekt

Adlesa: H. Kre5evljakovica 15-1 8, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Porpski broj: 01071458
Matidni registracrjski broj: 20321156
Kantonalni sud Saraievo: MRB SU 1-1801

+387
+387

33 206
33 206

net.ba

699
593

REZULTATI

Naziv uzorka: Vodar iz cesme

lBN" 2537-1122

MIKROBIOLOSKE ANALIZE

u'6't) TZJAVA o usKLADENosrl: lspitiv;ani parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijima

specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi6re

(sl iH br 40/'1 0, 43110,30112,62117)

ZA Tehnicki ruk

Saraievo. 05.08.2022

dipl. veterinar

BAS EN tSO/tEc 1702s Napomene: t)Mjerrna nesigurnost je pro5irena

Lt-20-01

') Pod u govore na analiza
3) Akreditovana metoda
o) Dozvoljena vrijednost
t) lzlava o usklailenosti je formirana nebinarnim pravilom odludivanja sa

upotrerbom za5titnog Pojasa
u) lzlava o usklaclerrosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci poktivanja

za prcrsirenu mjernu neslgurnost

')lziava o usklaclenosti je dio akreditovanog podrudja za parametre

ispitarte akreditovanim metodama
o) Neakreditovana rnetoda

--
- Kraj izvje5taja-

tzvje5taj se ne smije umnoZavqti, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije

OB-03-31/lzdanje 3 Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak.

lspitivani parametar
Mjerna

jedinica Metoda
Mjerna

nesigurnost
Rezultat o)DV

11 
1

')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 22oC

cf u/ml BAS EN ISO 6222:2003
n lsu

izolovane
100

9)Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37oC

cfu/m BAS EN tSO 6222'.2003
n tsu

izolovane
20

t)Ukupne koliformne
bakterije

cfu/100 ml BAS EN ISO 9308-'1:2015
ntsu

izolovane
llistt

dozvoljene

"/Fekalne koliformne
bakterije (Escherichia coli )

cfu/'100 ml BAS E:N ISO 9308-1:2015
N ISU

izolovane
l"lisu

dozvoljene

3)Enterokokr cfu/100 ml BAS EiN ISO 789€t-2:2003
ntsu

izolovane
l,lisu

dozvoljene

8) Clostridium perfrigens cfu/50 ml BAS E:N 26461-2'.2003
ntsu

izolovane
l{ isu

dozvoljene

8) Pseudomonas aeruginosa cfu/100 ml BAS E:N ISO '16266:2009 n tsu

izolovane
Ntsu

dozvoljene

6i**oN$ffii?

Slr.2l2



Adlesa: H. Kre5evljakovi6a 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matidni registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

EURO INSPEKT doo
Sarajevo

O,I Laboralortja

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisn ik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju: 2-2537122

IBN: 2537-tl-122

IZVJES'TAJ O UZONXOVANJU BR. 2537-2122

Voda iz desme

J P, "Komunalac" d,d,, Gradacac

2537t2:.2

J.P, "K,omunalac" d d. Huseina K,apetana GradaSdevi6a 114, Gradadac

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka'.

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorku

Uslovi sredine:

Uslovi transporta:

Napomena:

BAS EN lSOrlEC 17025

L t- 20-01

Saraievo, 05.08.2022.

Lokalit,et: TC Bingo

')BAS EN tSo i9458:2008

Premer planu uzorkovanja: PQ-03|/20

2x250 ml

01.08.2022 Vrijeme uzorkovanla: 1 1:00

Tempr-.ratura friZidera; 5, 3"C

1)Akreditovana metooa

Admir Rasttc, ing.

ZA Tehni6ki ruk

ehmed Sdltanovic,

dipl, veterinar

. SABAJE-il9 *r
^\-'i

ik*," ,'y

lzvje5taj se ner smije umnoZav;ati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.
OB-j3-32llzdanie 2 Rezultati anali;ze se odnose na ispitani uzorak, str 1/1



EURO INSPEKT doo
Sarajevo

OJ Laborator a

0020001
071458
cijski broj: 20321156
Saralevo:MRB SU 1-1801

Adresa: H. Kre5evljakoviia 16-18, Sarajevo e-mail: inspekt@bih,net.ba

Tel.: +387 33206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR' 2537'2122

Voda iz cesme

J.P. "Komunalac" d.d., Gradaeac

zcJ(rzz

J.P, "Komunalac" d.d,, Huseina Kapetana GradaSdeviia 114, GradaOac

2537-2liL2

UzorkovanoodStrane|aboratorije-|zvjeStajouzorkovanjubr.2S3T.2|22

Rok trajanja:

Lokalitet: TC Bingo

Naziv uzQrka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju: 2-2537122

IBN:

Porijeklo uzorKa:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum proizvodnje:

Ostali Podaci o uzorku:

Datum Prijema:

01.08.2022.

Uzeto u PosiuPaK:

01.08.2022.

lspitivanje zavrSeno:

04.08.2022.

tzvjeStajsenesmijeumnoZavati,osimkaocje|ina,bezodobrenjalaboratorije
oB-03-31/|zdanje3Rezu|tatiana|izeseodnosenaispitaniuzoraK,

Str.1/2



EUROI INISPEKT doo
Siarajevo

OJ I.aboratorija

0020001
071458
cijskibroj: 20321156 , ^^.
Siraievo:MRn SU 1-1801

A,lr.ru, H. Kresevljakoviia 1 6- 1 8, Saralevo
inspekt@bih.net.ba

+387 33 206 699
+38',7 33 206 s93

MIKROBIOLOSKE ANALIZE

tMle{tG nesigurnor;t je ProSirena

') Podugovore na analiza
3) Akreditovana metoda
a) Dozvoljena vrijednost
5) lzlava o usklaclerrosti je formirana nebinarnim pravilom odludivanja sa

upotrerbom zaStltnog Pojasa
u) lzla',,a o uskladenosti je bazirana na 95 %tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za prcl5irenu mjernu nesigurnost

nl4ar,,ao uskladenosti je dio akreditovanog podrudja za parametre

ispitarne akreditovanim metodama
o) Neakreditovana metoda

REZULTATI

Naziv uzorka: Voda i:u cesme

tBN 2537-2:"122

5'6'7) lzJAvA o USKLADENo{iTl:

Sarajevo, 05.08.2022'

Ll-20-01

Mjerna
nesigurnostlspitivani Parametan

BAS EN tSO 6222'.2003')Ukupan broj aerobnih

bakteriia na 22oC

BAS EN tso 6222"2003t)Ukupan broj aerobnih

bakteriia na 37oC

BAS El'l ISO 9308-1:2015cfu/100 ml
t)Ukupne koliformne

BAS EN ISO 9308-1:2015

BAS El{ ISO 7899-2:2003

t)Fekalne koliformne
ije (Eschedchia coli)

cfu/100 ml3)Enterokoki

BAS El\ 26461-22003cfu/50 ml

BAS EN ISO '1626t3:2009
cfu/100 ml8) Pseudomonas aeruginosa

'4;'.-hz lu.rv rllYl rr.r >o-tz S/IRAJEVO i'
*€r]^-?

Evo s'

""9

ZA-Tehni6ki ruk

HrtetrrneO S ultanovic,

tzvjei;tajsenesmijeumnoZa.,,.tti,osimkaclcje|ina'bezodobrenja|aboratort,;e'
oB-03-31/|zdanje3Rezu|tatiana|izeseodnosenaispitaniuzorak.

S1t 2l2



Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

(orisnik/vlasn ik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorkovanja;

Metoda uzorkovan1a:

Plan uzorKovanJa:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum uzorkovanla:

Ostali podaci o uzorKu:

Uslovt sredine:

Uslovi transPofta:

2 x250 ml

01.08."2022.

Temperatura friZidera: 5,3'C

Vriiemeuzorkovanja:'1'1:00

Voda iz desme

J.P. "Komunalac" d.d', Grada6ac

zcJ I t zz.

J.P.,,Kcrmuna|ac.'dd'HuseinaKatpetanaGrada5cevicall4,Gradacac

z-2537122

233 | -Jl ZZ

Lokalitert: BP Hifa

.)BAS t=N lSo '19458:12008

Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

EURO INS EKT doo
liarajevo

OJ l-aboratorija

Adresa: H. Kre5evljakovi6a 16-1 8, Sarajevo

ID broi: 4200330020001
Poreslii broj: 0 107 1458

Matidni registracijski broj:2!321159 . ^^.
Kantonalnlsud Sirajevo: MRB SU 1-i801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O 
.UZORKOVANJU BR. 2537.3122

Napomena:

L t - 20.01

Saraievo, 05.08.2022.
Admir Rastic, ing.

Mehmed Sultanovic,

lzvje5taj se ne smije umnoZa'rati, osim kao cjelina' bez odobrenja laboratorije'

Rezultati analize se odt ose na ispitani uzorak'
OB-}3-32llzdanie 2

str.1/1



EURO TNSPEKT d.oo

Sarajevo
OJ Laboratorija

Adrrru, H. Kreievljakovica 16-18' Sarajevo

0020001
071458
cijskibroj: 20321156 ^,
Sirajevo:MRl SU 1-1801

e-mail: inspelct@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
P'41; +387 33 206 593

Naziv uzorKa:

Nalogodavac:

Broj zahtijevainaloga:

Korisnik/vlasnik:

fZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2537'3t22

Voda iz desme

J.P, "Komunalac" d.d., Gradacac

2537122

J.P..'Komuna|ac'.d.d.,|luseinaKapetanaGradaSdevical14,Gradacac

Zapisnik o uzorkovanju: 2-2537122

IBN: 2537-3122

Porijeklo uzorKa'.

Oblik i kolidina uzorka:

Datum proizvodnje,

Ostali podaci o uzorKu:

uzorkovano od strane laboratorije - lzvjestaj o uzorkovanju br' 2537-3122

FRok trajanja:

Lokalitet: BP Hifa

Datum Prijema:

01.08.2022.

Uzeto u PostuPaK:

01.08.2022.

lspitivanje zavrSeno:

04,08.2022,

|zvje5tajsenesmijeumnoZavati,osimkaocje|ina,bezodobrenja|aboratorije.
Rezultati analize se odnose na ispitani uzoraK'

O8-03-31/ lzdanje 3
Str.1/2



EURO INSPEKT doo
liarajevo

OJ l-aboratorija

Adr.tu, H. Kreievljakovi6a I 6-1 8, Sarajevo

0020001
07 1458

cijskibroj:20321156 ,

Sirajevo:MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33206 699
Fax: +387 33 206 593

255 | -,, ZZ

5'6'7) TZJAVA o usKI-ADENolirl :

Saraievo, 05.08.2022'

MIKROBIOLOSKE ANALIZE

lspitivani parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijima

specificiranimPravi|nikomozdravstvenojispravnostivodezapic<>
lituzneni glasnik I3iH br 4Ol10,43110,30112' 62117)'

REZL'LTATI

Naziv uzorka: Voda iz cesme

NaP,lmene; Mjerna n proSirena

') Podttgovorena analiza
3) Akreditovana metoda
o) Dozvoljena vrijednost
u) lziauao uskladerrosti je formirana nebinarnim pravilom odludivanja sa

upotri,bom zaStiinog Pojasa
u) lziava o usklaclenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za proSirenu mjernu nesigurnost

')lzlau'ao uskladenosti je dio akreditovanog podru6ja za parametre

ispitarre akreditovanim metodama
o) Neakreditovana tnetoda

L l-20-01

Mjerna
nesigurnostlspitivani Parametar

BAS E:N ISO 6222)".2003')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 22oC

BAS E:N ISO 6222:2003t)Ukupan broj aerobnih

bakteriia na 37oC
Nisu

dozvoljenerBAS El{ ISO 9308-1:2015cfu/100 ml
t)Ukupne koliformne
bakterije

BAS El! lso 9308'1"2015')Fekalne kolrformne
bakterije (Escherichia coli )

BAS ENI ISO 7899-2:2003cfu/'|00 ml3)Enterokoki

BAS EN 26461-2"2t003

BAS EN ISO 16266:2009cfu/100 ml

f"^_.:)
="'-uEUfl0lllsPElfi'?c:-
i.. snnn.levo 5
3rn, t no9

ZA Tehnidki ruk

Mehm Sultanovic,

- Kraj izvjeStaja-

lzvjeStaj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina' bez odobrenja laboratorile'

Rezultati analize se odt ose na ispitani uzorak
O8-03-31/lzdanje 3

Slt.2l2



Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korrsnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorKovanJa:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorKovanJa:

Oblik i kolicina uzorka:

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorKu:

Uslovi sredine:

Uslovi transPofta

Napomena:

2 x250 ml

01.08,12022

Temperatura friZidera: 5,3"C

Vriiemeuzorkovanja:'11:00

inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
!'41; +387 33 206 593

Voda iz Oesme

J.P. "Komunalac" d.d ' Gradadac

zcJ u zz

J.P. "Komunalac' d.d., Huseina Kapetana Grada5devica1I4' Gradacac

z-2537122

2537-4122

Lokalitert: BP Eurotranrs

.)BAS 
E=N lso 19458:1Zoo8

Prema Planu uzorkovanja: PQ-03/20

EURO INS EKT doo
liarajevo

OJ ]-aboratorrJa

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU BR. 2537'4122

1) Akreditovana

BA5 EN lSOrlEc 17025

L t -20-01

Sarajevo, 05.08.2022.
Admir Rastic, ing'

Mehmed Sultanovic,

ffi#*%
a sAnarEvo Sl
W."- 5 ^lY/

lzvjestajsenesmijeumnoZa'.rati'osimkaocje|ina,bezodobrenja|aboratortle
QB-03-321|zdanle2Rezu|tatiana\izeseodnosenaispitaniuzoraK'

str.1/1



EURO INS EKT doo
Sarajevo

OJ Laboratonja

0020001
071458
cij ski broj : 20321156
Sarajevo:Vnn SU 1-1801

Adr"tu' H. Kre5evljakoviia 16-18, Sarajevo
e-mail: inspekt@bih'net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

Naziv uzorka:

Nalggodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasnik:

Zaoisnik o uzorkovanju: 2-2537 l2l'2

IBN:

Porijeklo uzorKa:

Oblik i kolidina uzorKa'.

Datum proizvodnje:

2537-4122

UzorkovanoodStranelaboratorije-|zvjeStajouzorkovanjubr.2S3T.4|22

Rok trajanja: -

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2537'4122

Voda iz desme

J.P. "Kontunalac" d.d., Gradadac

2537122

J.P,"Kornunalac"d.d.,tluseinaKapetanaGradaidevidall4'Gradadac

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Eurotrans

Datum Prijema:

01.08.2022.

Uzeto u potstuPaK:

01.Q8.2022,

lspitivanje zavr5eno:

04,08.2022.

tzvjestajsenesmijeumnoZavati'osimkaocje|ina.bezodobrenja|aboratori.;e'
oB-03-31/|zdanje3Rezu|tatiana|izeseodnosenaispitaniuzoraK'

Str,1/2



E,URO INSPEKT doo
Siarajevo

OJ Laboratorrija

Adr.tu' H. Kre5evljakovi6a 16-18, Sarajevo

0020001
07 1458
cijski broj: 20321156 ^,
Sarajevo:MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI

Naziv uzorka: Voda iz:6esme

255 | -4lZZ

5'6'7) tzJAVA o USKLADENoSTI:

Sarajevo, 05.08.2022.

BAS EN ISO/IEC 17025 Napomene Mlerna nesigurnost je Pro3irena

MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Lt-20-01

') Podugori orena analiza
3) Akreclitovana metoda
a) Dozvoljena vrijednost
u) lziav,a o uskladenosti je formirana nebinarninr pravilom odluiivanja sa

upotrebom za5titnog Pojasa
u) lziava o usklaclenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za pro:lirenu mjernu nesigurnost

')l4avao usklatlenosti je dio akreditovanog podrudja za parametrer

isoitane akreditovanim metodama
o) Neakreditovana nletoda

Mjerna
nesigurnostlspitivani Parametar

BAS EN lso 62222003')Ukupan broj aerobnih

BAS EN tSO 6222"2003t)Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37oC

BAS EN ISO 9308-'l:2015t)Ukupne koliformne

BAS ENI ISO 9308-1:2015cfu/100 ml
t)Fekalne koliformne
bakterije (Escherichia coli )

BAS Et\l ISO 7899-:2:2003cfu/'100 ml3)Enterokoki

BAS EN 26461-22003

BAS El'l ISO 16266:2009

cfu/50 ml

66'IEH^"'\
5'EURoilt$Pflfi'?
a SARAJEVO .+r

^-R,,o 

u 
""9

Tehni6ki ru

Sultanovic,
veterinar

lzvjeStaj se nel smije umnoZavati, osim kao cjelina' bez odobrenja laboratorije

Rezultati analize se odt ose na ispitani uzorak
OB-03-3'1/lzdanje 3

Slr.2l2



EURO INSPEKT doo
Sayajevo

OJ Laboratorija
iei
**

***
euro insPekt

0020001
07 1458
cij ski broj : 20321156
Saraievo: trlnn SU 1-1 S01

,A,dresa: H. Kre5evljakovi6a 1 6-1 8, Sarajevo
e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasn ik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorKovanJa:

Metoda uzorkovanja:

Plan uzorKovanJa:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum uzorkovanja:

Ostali podaci o uzorKu:

Uslovi sredine:

Uslovi transPorta:

IZVJESTAJ O UZORI(OVANJU BR. 2617.1122

Voda iz cesme

J.P. "Komunalac" d,d., Gradacac

2617122

J.P, "Komunalac" d.d., Fluseina Kapetana Grada5devica

z-2617122

^^t- 
a l4tazoll-ltz,a

Lokalitet: TC Belamionlx

t)BAS EtJ lso '19458:2c)08

Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

'l 14, Gradacac

2 x 250 rnl

09,08.2A22

Temperatura friZidera: 5'7"C

\,/rijeme uzorkovanja: 09:55

ehni6ki ruk

Mehmed Sultanovic,

BAS EN lSOjlEc.l7025

L 1.2 0 -01

Sarajevo, 15.08.2022'

Admir Rasti6, ing.

lzvje5tajsenesmijeumnoZavati,osimkaocjelina,bezodobrenjalaboratorije
' Rezultati analizra se odnose na ispitani uzoraK'OB-03-32/lzdanje 2

str. '1l1



** *
*
*
*

EURO INSPEKT doo

te S

OJ L rrja***
eurb inspekt

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Pa1: +387 33 206 593

Adresa: H. Kre5evljakovica 16-1 8, Sarajevo

0020001
071458
cijski broj: 20321156
SarajevoiMRB SU 1-1801

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2617-'1122

Naziv uzorka: Voda iz desme

Nalogodavac: J,P. "Komunalac" d'd', Gradadac

Brojzahtijeva/naloga:'2617122

Korisntk/vlasnik: J.P, "Komunalac" d'd', Huseina Kapetana Gradaidevidall4' Gradadac

Zapisnik o uzorkovanju: 2-2617122

IBN: 2617-1122

Porijeklo uzorka:

oblik ikolidina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - lzvjestajo uzorkovanju br' 2617-1122

Datum proizvodnje:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet, TC Belamionix

Rok trajanja: -

Datum prijema: Uzeto u postuPak: lspitivanje zavrSeno:

09.08.2022. og'o},zott2' 12'08'2022'

lzvjestaj se ne smije umnozavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije'

oB-03-31/ lzdanje 3 Rezultati analize se odnose na ispitani uzoraK, Str.1/2



EURC) INSPEKT doo
;safaJevo

OJ Laboratc,rija

Adresa: H. Kre5evljakovi6a l6-18, Sarajevo

0020001
07 145 8

cijskibroj:20321156 -
SirajevoiMRB su l-1801

e-mail: inspelct@bih.nct'ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

Naziv uzorka:

IBN:

REZUT.TATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Voda iz desme

2617-11"22

BAS EN ISO'16266:2009

5'6'7) tzJAVA o USKLADENoS'l'l:

Saraievo, 15.08.2022'

BAS EN ISO/IEC 17025 Naponrene: Mjerna nesigurnost je ProSirena

Lt-20-01

') Podugovorena analiza
3) Akredilovana metocla
o) Dozvoljena vrijednost
u) lzlava o uskladenosti je formirana nebinarnim pravilom odludlvanja sa

upotrebrrm zaStitnog PoJasa
u) lzlava o usklailenosti je bazirana na 95 %{noi vjerovatnoci pokrivanja

za proSirenu mjernu nesigurnost

')lziava o usklailenosti je dio akreditovanog podru6ja za parametre

isoitane akreditovanim metodama
or Neakreditovana metoda

-:

- Kraj izvje5taja-

tzvjeStajsenesmijeumnoZavati,osimkaocje|ina'bezodobrenja|aboratori.le
oB-03-31/lzdanje 3 Rezultati anallzr: se odnose na ispitani uzoraK.

lspitivani Parametar

BAS EN tSO 6222',.2003t)tJkupan broj aerobnih

BAS ENI ISO 6222:2003')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 37oC

BAS EN ISO 9308-1:2015cfu/10t1 ml
t)Ukupne koliformne

BAS EN ISO 9308-'1;2015t)Fekalne koliformne
bakteriie (Esch e richia col i )

BAS EN ISO 7899-2:2003cfu/100 ml

BAS EN 26461-2"20038) Clostridiu m Perfrigens
Nisu

dozvollene

R#

ZA Tehni6ki ruk

Sultanovic,

Str.i212



EUR0 INSPEKT doo
iS

OJ lL nja

Adr.ru' H. Kresevljakovida 16-18, Sarajevo

0020001
07 1458

cijski broj: 20321156 -,
Sirajevo: MRB SU 1-1 801'

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
f'ry; +387 33 206 593

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korrsnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorKovanJa:

Metoda uzorkovanla:

Plan uzorkovanJa:

Oblik i kolidina uzorKa:

Datum uzorKovanJa:

Ostali Podaci o uzorku:

L t - 20.01

Saraievo, 15.08.2022.

2x25Q ml

09,08.2022.

Temperatura friZidera: r5'7"C

Vrijemeuzor:kovanja: 09:55

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU BR. 2617'2122

Voda iz desme

J.P. "Komunalac" d.d ' Gradacac

zolltzz

J.P, "Komunalac' d.d., Huseina Kapetana Grada5devica 114' Gradacac

z-2617lztt

^^a- 
4l^/\ZOll-Zl Zz:.

Lokalitet: BP Hifa

.)BAS EN lSo 19458:2008

Prema planu uzorkovania: PQ-03/20

Admir Rastic, ing.

Uslovi sredine:

Uslovi transPorta

Napomena:

ZA hnicki ruk

Mehmed S0ltanovic

lzvje5taj se ne smije umnoZavati' osim kao cjelina' bez odobrenja laboratorije

Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak'
OB-}3-3Zllzdanje 2

str 1/1



EURO INS EKT doo

euro insPekt

Adr.tu, H. Kre5evljakovi6a 16-1 8, Sarajevo

0020001
071458
cij ski broj : 20321156
Saraievo:Ung SU 1-1801

e-mail:inspekt ih'net.ba

Tel.: +387 33206699
Fax: +387 33 206 593

IZVJESTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR' 2617'2122

Voda iz desme

J.P, "Komunalac" d.d , Gradadac

'2617122

J.P. "Komunalac" d.d,, Huseina Kapetana Grada5devica 114' Gradacac

2617-2122

Uzorkovanoodstrane|aboratorije-|zvje5tajouzorkovanjubr'2617-2|22

Rok trajanla: -

Lokalitet: BP Hifa

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasnik,

Zapisnik o uzorkovanju: 2-2617122

IBN:

Porijeklo uzorKa:

Oblik i kolidina uzorka',

Datum Proizvodnje:

Ostali podaci o uzorku:

Datum Prijema:

a^ 
^^ ^nAnuv,u6.zuzz.

Uzeto u postuPaK:

09.08.20122.

lspitivanje zavr5eno:

12.08.2022.

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina' bez odobrenja laboratorije'

. Rezultati analize se odt ose na ispitani uzoraK'
O8-03-31/ lzdanje 3

Str.1/2



Adresa: H. Kresevljakovica l6-18, Saralevo
e-mail: inspekt@bih net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

0020001
071458
cijski broj: 20321156
Sirajevo:MRn SU 1-1801

EURC) INSPEKT d.oo

iSayajevo

OJ Laboratorrya

2617-21"22

t'u't) tzJAVA o usKLADENosltl:

15.08.2022.

BAS EN ISO/IEC 17025

Lt-20-01

MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Mjerner nesigurnost je ProSirena
t) Podugovorena analiza
3) Akreditovana metoria
a) Dozvoljena vrijednost
u) lzlava o uskladenosti je formirana nebinarnim pravilom odlu6ivanja sa

upotrobom za5titnog Pojasa
u) lzlava o usklailenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za proSirenu mjernu neslgurnost

')lzlava o uskladenosti je dio akreditovanog podrudja za parametre

ispitaner akreditovanim metodama
o) Neakreditovana metoda

REZUL.TATI

Naziv uzorka: Voda iz cesme

lspitivani Parametar

BAS ENI ISO 6222:2003')Ukupan broj aerobnih
bakteriia na 22oC

BAS ENI lso 6222'"2003')Ukupan broj aerobnih
t-rakteriia na 37oC

BAS EN ISO 9308-1:2015

BAS EN ISO 9308-1:2015

cfu/100 ml')Ukupne koliformne
bakterije

cfu/l00 ml
t)Fekalne koliformne
bakterije (Escherichia coli )

BAS 
=N 

ISO 7899-2:2003cfu/'100 ml

BAS EN 26461-2.20038) Clostridium perfrigens

BAS EN ISO '16266:2009

6ffifi0= lvlav lllvr -rrl >o-t ^-^-.-.^ !

rtrll"?*1*9

ZA Tehni6ki ruk

Sultanovic,

dipl. veterinar

Kraj izvje5taja-

lzvje5tajsenesmijeumnoZavati,osimkaoc;jelina'bezodobrenjalaboratorije
' Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak'

O8-03-31/lzdanje 3
Slr.212



EURO INSPEKT doo

euro insPekt

Adt.*'. H Kre5evljakoviia 16-18, Sarajev'o
e-mail: inspekt@bih.net.ba

0020001
071458
cijski broj: 20321156 . ^^.
Sirajevo: MRn SU l-1801

Tel.: +387 33 206 699

f'a1; +387 33 206 593

Naztv uzorKa:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasntk:

Zapisnik o uzorkovanlu:

IBN:

Mjesto uzorkovanja:

Metoda uzorKovanJa:

Plan uzorkovanJa:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum uzorkovanla:

Ostali Podaci o uzorKu:

Uslovi sredine:

Uslovi transPorta:

Napomena:

2 x 250 rnl

09.08.2022,

Tem peratu r a frilider a" 5,7 " C

\,/rijemeuzorkovanja: 09:55

IZVJESTA.J O UZORKOVANJL' BR. 2617'3122

Voda iz cesme

J.P. "Komunalac" d.d , Gradacac

2617122

J.P. "Komunalac" d d., Huseina Kapetana GradaS0evica 114' Gradadac

2-2617l2tt-

2617-3122

Lokalitet: Restoran tlazrla

1)BAS EN lso 19458:2008

Prema Planu uzorkovanja: PQ-03/20

1)

BAS EN lsojlEc 1702i

dipl, veterinar
L 1.20 -01

Sarajevo, 15'08'2022'
Admir Rastic, ing.

ZA Teh nidki rukovoQjlac

ffih
,ta. SARA.fEIIO .*\

V," s ^*9

tzvjestajSenesm|JeumnoZavati,osimkaocjeIina,bezodobrenja|aboratorije
oB-03-321|zdanje2Rezu|tatiana|iz:eseodnosenaispitaniuzorak.

str 1/1



EURO INS EKT doo

euro insPekt

0020001
071458
cijskibroj: 20321156 , ^^.
SarajevoiMRB SU 1-1801

Adrr*' H. Kresevljakovica 16-1 8, Sarajevo
e-mail: inspekl@bih. net.ba

Tel.: +387 33206699
Fax: +387 33 206 593

Naziv uzorKa:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasntK:

Zapisnik o uzorkovanju: 2-2617122

IBN:

Porijeklo uzorka:

Oblik i kolidina uzorKa:

Datum Proizvodnle:

Datum Prijema:

09.08.2022.

J.P. "Komunalac" d d., Huseina Kapetana Grada6devica ll4' Gradacac

IZVJESTAJ O LAE}ORATORI.JSKOM ISPITIVANJU BR. 2617.3122

Voda tz ees;me

J.P. "Komunalac" d.d ' Gr;adadac

'2617122

^^t- ^14^zo | | -Jtzz

Uzorkovano od strane laboratorije - lzvjestaj o uzorkovanju br' 2617-3122

Rok trajanja

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran Hazna

Uzeto u PostuPaK:

09.08.20122.

lspitivanje zavrSeno

12.08.2022.

lzviestaj se ne smt1e umnoZavati, osim kao cielina' bez odobrenja laboratorije'

. Rezultati analize se odt ose na ispitani uzorak'
O8-03-3'1/ lzdanje 3

Str.1/2



EURO INSPE,KT doo

OJ l-aboratortla

Aat"*. g. Kre5evljakovi6a 16-18, Sarajevo

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Voda iz oesme

2617-3ltt2

BAS EN ISO 16266:2009

inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
fa1; +387 33 206 593

0020001
07 14s8
cijski broj: 20321156
Sirajevo:MRB SU 1-1801

Naziv uzorKa

5'6,7)lzJAVA o

Sarajevo, 15.08.2022.

BAS EN ISO 6222.2003

lspitivani Parametar

t)Ukupan broj aerobnih
hakteriia na 22oC

BAS EN ISO 6222.2t003t)Ukupan broj aerobnih

bakterija na 37oC

BAS EN ISO 9308-'1:2015cfu/100 ml
t)Ukupne koliformne

BAS EN ISO 9308-1:2015cfu/l00 ml
t)Fekalne koliformne
bakterije (Escherichia col)

BAS EN ISO 7899-2:2003

BAS EN 26461-2.20038) Ctostridiu m Per frigens

0ilsPffe-:
ir. smruwo 5
\\az, 5 <rV

Tehni6ki ruk

Meh

d

BAS EN ISO/IEC 17025 Napornene
rMj"rna' nesigurnost je pro5irena

') Pod u govore na analiza

Ll-20-01

3)Akreditovana metoda
a) Dozvoljena vrijednost
u) lzlava o uskladenosti je formirana nebinarnim pravilom odluiivanja sa

upotrebom zaSiitnog PoJasa
u) lzlava o usklailenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za pro5irenu mjernu nesigurnost

')l4avao uskladenosti je dio akreditovanog poclrudja za parametre

isoitaner akreditovanim metodama
or Neakreditovana metoda

- Kraj izvjeStaja-

lzvje5taj se ne smije umnoZavati, osim kao cjelina' bez odobrenia laboratoriie

' Rezultati analize se odnose na ispitani uzoraK'
O8-03-31/lzdanje 3

Slr.2l2



EURO INSPEKT doo
liayaj

OJ I-abo nja

UZORKOVANJU BR. 2617.4122

iei
**

***
euro insPekt

e-mail: inspekt@bih.net'ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

Ad..ru, H. Kre$evljakovi6a 16-18, Sarajevo

0020001
071458
cijskibroj: 20321156,,
Saraievo:Ung SU 1-1801

Naziv uzorka:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasnik:

Zapisnik o uzorkovanju:

IBN:

Mjesto uzorKovanJa:

Metoda uzorKovanJa:

Plan uzorkovanja:

Oblik i kolidina uzorka:

Datum uzorkovanla:

Ostali Podaci o uzorKu:

Uslovi sredine:

Uslovt transPorta:

IZVJESTA.J O

Voda iz cesme

J,P. "Komunalac" d.d , Grada0ac

2617122

J.P. "Komunalac" d d., Huseina Kapetana Grada5devica 114' Gradadac

, 2-2617122

2617-4l2tl-

Lokalitet: BP Euro Trans

.)BAS EN lso '19458:2008

Prema Planu uzorkovania: PQ-03/20

2 x 250 nnl

0g.08,2022. \irijeme uzorkovanja: 09:55

Temperatura friZidera: 5,7'C

Admir Rastrc, ing

L 1.20-01

Sarajevo, 15.08.2022'

Napomena:

A(:C-RTDITATIO

ehnicki ruk

Mefrmed Sultanovic,

dipl. vetertnarffiffi;hi SARAJEVO s:
k, u *V

lzvje6taj se ne smije umnoZavati, osim kao cielina' bez odobrenja laboratorije

' Rezultati anallze se odt ose na ispitani uzorak'
OB-}3-32llzdanie 2

str 1/'1



EUR.O INS EKT d.oo

lSaryajevo

OJ l-aboratorija

Adresa: H. Kresevljakovica l6-18, Sarajevo

0020001
071458
cijskr broj: 20321156 

- -,
Sirajevo: trlRn SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

Naziv uzorKa:

Nalogodavac:

Broj zahtijeva/naloga:

Korisnik/vlasnik:

IZVJESTAJ O LAE}ORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR' 2617'4122

Voda iz cesme

J.P. "Komunalac" d.d., Gr;adadac

zolltzz

J,P. "Komunalac" d d., Huseina Kapetana GradaSdeviCa 1 1 4, Gradadac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2617122

IBN:

Porijeklo uzorKa:

Oblik i kolidina uzorka

Datum Proizvodnje:

2617-4122

Uzorkovano od strane laboratorije - lzvje5taj o uzorkovanju br. 2617-4122

Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Euro Trans

Datum prijema:

09.08.2022,

Uzeto u postuPaK:

09.08.202)2.

lspitivanje zavrSeno:

12.08.2022.

I

|zvjeStajSeneSmUeumnoZavati,osimkaocielina'bezodobrenja|aboratortle.
oB-03-31/|zdanje3Rezu|tatiana|ize>seodnosenaispitaniuzorak.

Str 1/2



Adresa: H. Kre5evljakovi6a I 6-1 8, Saralevo
e-mail: inspelct@,bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

0020001
07 145 8

cijskibroj: 20321156 -,
Sarajevo:MRn SU 1-1801

EURO INSPEKT doo
lSayalevo

OJ llaboratorija

Naziv uzorka:

IBN:

REZUL.TATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE

Voda iz,:esme

2617-4lt\2

s'o'z) 17.14y4 o USKLADENoS'l'l :

(SluZbeni k BiH br. 4Ol10, 43110,30112,62117)

Saraievo, 15,08.202'2

-.

BAs EN lso/lEc 17025 Naponrene: 'lvl1ernam lil:n
--- u-2o41 u) lzlava o uskla e formirana nebinarnim pravilom odludivanja sa

upotreb,cm zaStitnog Po.lasa
u) lziava o uskladenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoci pokrivanja

za proSirenu mjernu nesigurnost

'\lziavao usklacfenosti je dio akreditovanog podrudja za parametre

isoitane akreditovanim metodama
o) Neakreditovana metoda

lspitivani parametri na uzorku su uskladeni sa kriterijima

,-p"liti.i,anim Pravrlnikom o zdravstY"!9j lt^pt::nosti 
vode za pice

lspitivani Parametar

BAS EN ISO 6222.2003t)Ukupan broj aerobnih

bakterita na 22oC

BAS EN tSO 6222"2003')Ukupan broj aerobnih 
'

BAS EN ISO 9308-1:2015cfu/100 ml

Nisu
dozvolieneBAS EN ISO 9308-'1:2015cfu/'100 ml')Fekalne koliformne

bakteriie (Escherichia coli )

BAS EN ISO 7899-2:2003

BAS EN 26461-2.2003

3)Enterokoki

8) 
Cl o strid i u m pe r-f rig e n s

BAS EN ISO '16266:2009
cfu/1CtO ml8) Pseudomonas aeruginosa

ZA Tehnidki ruk

Ri3";t Sultanovic,

dipl. veterinar

lzvjestaj se

OB-03-31/lzdanje 3

- Kraj izvjeStaja-

ne smije umnoZavati, osim kao cjelina' bez odobrenja laboratorije

. Rezultati analiz,e se odnose na ispitani uzoraK Slr.',212


